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projektissa lähtötietojen suhteen ja laatia aihepiiristä opas nuorelle suunnittelijalle. Työ 
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Insinöörityössä tarkasteltiin putkistosuunnittelussa käytettäviä laitossuunnitteluohjelmisto-
ja, kuten Integraphin PDS ja SmartPlant sekä Bentley Systemsin Microstation. Lisäksi esi-
teltiin putkistosuunnitteluun liittyvät standardit ja painelaitedirektiivin asettamat vaatimuk-
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Työn lopputuloksena laadittiin kaavio putkistosuunnittelun kautta kulkevien lähtötietojen 
rajapintojen suhteen. Kaaviota voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna projekteissa. Koko 
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Kaavio 
Layout ja putkistosuunnittelun kautta kulkevat lähtötiedot 
Lyhenteet 
 
AFC Approved for Construction. Hyväksytty valmistusta varten.  
AFD Approved for Design. Hyväksytty suunnittelua varten. 
ASME American Society of Mechanical Engineers. Amerikkalainen 
 standardisoimisjärjestö. 
CAD Computer Aided Design. Tietokoneavusteinen suunnittelu. 
CEN European Committee for Standardization. Euroopan 
 standardisoimisjärjestö. 
DNV Det Norske Veritas. Riippumaton säätiö, joka on auditoinut ja sertifioinut 
 NJ:n laatujärjestelmän. 
EHS Environment, Health and Safety. Ympäristö, terveys ja turvallisuus. 
ERP Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä. 
EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus. PEDin mukainen vakuutus asetetuista 
 vaatimuksista. 
FC For Comments. Kommentointia varten.  
GE GAP GE Global Asset Protection Services. Standardisoimisorganisaatio. 
HAZOP A Hazard and Operability Study. Systemaattinen riskien 
 arviointimenetelmä. 
ISO International Organization for Standardization. Kansainvälinen 
 standardisoimisjärjestö. 
NJ Neste Jacobs Oy. 
NOS Neste Oil Standard. Neste Oilin standardit. 
PED Pressure Equipment Directive. Painelaitedirektiivi. 
PDS Plant Design System. Integraphin suunnittelujärjestelmä.  
SFS Suomen Standardisoimisliitto. 









Tässä insinöörityössä tarkastellaan putkistosuunnittelua ja sen roolia laitossuunnittelun 
eri projektivaiheissa Neste Jacobs Oy:ssä. Putkistosuunnittelu suoritetaan lähtötiedoista 
saatujen kriteerien perusteella. Lähtötietoja on monenlaisia, ja projektista riippuen nii-
den määrä ja taso vaihtelevat. Laitossuunnitteluun osallistuu useita suunnitteluosasto-
ja, jotka tuottavat toisilleen lähtötietoja. Näin ollen rajapintojen niiden välillä tulee olla 
selviä. 
 
Aloitin työt Neste Jacobs Oy:ssä keväällä 2010. Olen tehnyt putkistosuunnittelutyötä 
projektissa, jossa uudistetaan mäntyöljytislaamon kuumaöljykiertoa. Projektin aikana 
on ilmennyt monia ongelmia, jotka liittyvät juuri lähtötietoihin. Niiden puutteellisuus on 
asettanut omat haasteensa projektin toteuttamisessa. Myös tietämättömyys niiden 
olemassaolosta on haitannut suunnittelutyötä. Lähtötietojen puuttuminen voi johtua 
monista asioista. Suunnittelijan on kuitenkin tärkeää tietää, mitä lähtötietoja on tarkoi-
tus käyttää ja mitä milloinkin on saatavissa. Tässä työssä on tavoitteena selvittää put-
kistosuunnitteluosaston rajapintoja lähtötietojen suhteen laitosinvestointiprojektissa. 
Työ muodostaa myös käsikirjan nuorelle suunnittelijalle. 
 
Neste Jacobs Oy (NJ) toimittaa vaativia teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopal-
veluita öljy-, kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan yrityksille. 
NJ:llä on yli 50 vuoden kokemus teknologiakehityksestä ja investointihankkeiden toteu-
tuksesta eri puolilla maailmaa. Yhtiö työllistää noin 700 henkilöä. Vuonna 2009 yhtiön 
liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa. NJ:n omistajat ovat Neste Oil Oyj (60 %) ja 
Jacobs Engineering Group Inc. (40 %). NJ:n pääkonttori sijaitsee Porvoossa ja muita 












 laitossuunnittelu.  
 
Nämä suunnittelutoimintoresurssit vastaavat öljy-, kaasu-, ja kemianalan teollisuuden 











Putkistoilla on erilaisia käyttötarkoituksia, ja ne voivat olla rakenteeltaan hyvinkin erilai-
sia. Kaikissa putkistoissa siirtyy kuitenkin aina materiaa. Putkistot yhdistävät laitoksilla 
säiliöitä, pumppuja, kattiloita, kolonneja ja muita laitoksien osia. Putkistot voidaan ja-
kaa karkeasti teollisuus-, laiva-, kuljetus-, rakennus- ja kotitalousputkistoihin. Tässä 
työssä käsitellään teollisuusputkistoja, jotka voidaan jakaa prosessi- ja huoltoputkistoi-
hin. Prosessiputkiston käyttötarkoitus on siirtää virtaavia aineita säiliöiden ja proses-
siyksiköiden välillä, kuitenkin siten ettei putkistossa tapahdu itse prosessia. Huoltoput-
kiston tarkoituksena taas on välittää esimerkiksi höyryä, ilmaa tai vettä prosessille.  
[1, s. 1.]   
 
Putkistosuunnittelun lähtökohtana on luoda mahdollisimman hyvät suunnitelmat putkis-
tolle, jotta sen rakentaminen onnistuisi sujuvasti ja urakoitsijalla olisi riittävän kattavat 
dokumentit putkiston toteuttamiseksi. Putkistosuunnittelun osuus jää joskus liian vähäl-
le huomiolle, kun aloitetaan itse laitossuunnitteluprojekti. Putkisto saatetaan nähdä 
vain välttämättömänä osana laitosinvestointeja, vaikka tosiasiassa putkistosuunnittelun 
osuus teollisuusprojektin toteuttamisessa on hyvin merkittävä. 
 
Viranomaiset, asiakas ja laitos asettavat kaikki putkistosuunnittelulle omia rajoituksi-
aan. Tästä johtuen suunnittelu tehdään usein hyvinkin kädet sidottuina. Toisaalta put-
kisto valmistetaan käytännössä kokonaan standardiosista, joten sen suunnitteluun löy-
tyy valmiita komponentteja. Putkistosuunnittelussa ei myöskään ole tarkoituksenmu-
kaista hakea visuaalisesti hienoja kokonaisuuksia, vaan ajatella putkistoa huollon ja 
ylläpidon näkökulmasta. Putkistosuunnittelijan tavoitteena on prosessin kannalta toimi-
va laitos, taloudellinen asennus ja tyytyväinen loppuasiakas.  
 
Putkistosuunnittelijan rooli on melko tärkeä ja vastuullinen laitossuunnitteluprojektissa. 
Kuten aiemmin todettiin, putkisto yhdistää laitteet laitoksissa, joten putkistosuunnitteli-






ta vaaditaan laajaa asiantuntemusta, kun otetaan huomioon keskustelut asiakkaan 
edustajien, laitetoimittajien, viranomaisten, tarkastajien ja huoltohenkilökunnan kans-




Putkistosuunnittelu toteutettiin ennen käsinpiirtämällä. Nykyään se toteutetaan tieto-
koneavusteisten 2D- tai 3D-mallinnusohjelmien avulla, jolloin suunnittelu tehostuu 
merkittävästi. Suunnittelijan on kuitenkin hyvä osata piirtää myös käsin, koska putkis-
toista joudutaan usein tekemään myös luonnoksia paperille. Käsin tehtyjen piirustusten 
perusteella putkistot mallinnetaan tietokoneella. 
 
Laitoksista voitiin tehdä myös pienoismalleja, jotka havainnollistivat laitoskokonaisuu-
den. Pienoismalleista saatettiin ottaa myös laserkuvia, joista saatiin kätevästi 2D-
piirustukset. Joidenkin mielestä pienoismallit olivat havainnollisempia kuin 3D-
tietokonemallit. Kuvassa 1 on pienoismalli lämmönvaihtimesta putkistoineen ja kuvassa 
2 on sama kohta rakennettuna laitoksella. 3D-tietokonemallit ovat syrjäyttäneet pie-
noismallien käytön laitoksen hahmottamistyökaluna. [4, s. 13.] 
 
 








Kuva 2. Kuvassa 1 esitetty lämmönvaihdin rakennettuna.  
 
NJ:ssä laitosten 3D-suunnittelussa käytetään Integraph Incin kehittämiä suunnittelujär-
jestelmiä: Plant Design Systemiä (PDS) sekä SmartPlant-ohjelmistokokonaisuutta. Piir-
tosovelluksissa ja 2D-mallinnuksessa käytetään pääasiassa Bentley Systemsin Microsta-
tion-ohjelmaa. Lisäksi käytetään muita yksittäisiä ohjelmia. Laskennassa käytetään 
CaePipe-ohjemaa ja dokumenttienhallinnassa Kronodocia ja ProjectWiseia. Toimin-
nanohjausjärjestelmänä käytetään REPROa, joka on Tietoenatorin Lean-järjestelmästä 
räätälöimä ohjelma.  
 
2.2.1 PDS, Plant Design System 
 
Plant Design System on Integraph Incin tietokantapohjainen suunnittelujärjestelmä, 
jonka avulla suunnitellaan prosessilaitoksia. PDS-ohjelmistojärjestelmä sisältää eri 
suunnittelualojen moduuleita laitossuunnittelun pohjalta. Ohjelmisto suunniteltiin alun 
perin Unix-käyttöjärjestelmälle 80-luvun alkupuolella, mutta 90-luvun puolivälissä siitä 
kehitettiin Windows-käyttöjärjestelmällä toimiva versio.  
 
PDS:llä luodaan 3D-malli tulevasta laitoksesta. Laitoksen putkistosuunnittelussa käyte-
tään Piping Designer -moduulia. 3D-mallille tehdään erilaisia tarkasteluita, kuten tör-






putkiston asennusvaiheessa tarvittavista materiaalimääristä. Ohjelmalla tuotetaan lai-
toksesta erilaisia dokumentteja, joita sitten käytetään laitoksen toteutuksen suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Laitossuunnitteluohjelmiston avulla saavutetaan monia etuja. 
Suurien dokumenttimäärien julkaiseminen helpottuu ja virheiden määrä vähenee. Li-
säksi dokumenttien muutosten hallinta on helpompaa, kun ne tehdään 3D-malliin. 
Myös muutetut dokumentit pystytään näin helpommin generoimaan uudestaan.  
 
PDS:stä tuotetaan esimerkiksi seuraavanlaisia dokumentteja: 
 isometrisiä putkistopiirustuksia 




Kuvassa 3 näkyy PDS:n putkistosuunnittelunäkymä, jossa kuvataan kahta pumppua 
neljästä eri suunnasta. Ohjelmassa luodaan putkistolle segmenttiä eli keskilinjaa, johon 
syötetään tietoja putken koosta, materiaalista, eristyksestä ja lämpösaatosta. Sen jäl-
keen segmentille lisätään kuoret eli putken oikea koko. Putkiston mahdollinen eristys 
näkyy myös mallissa oikeankokoisena, jolloin sen vaatima tilanvaraus on helpompi 
huomioida. Lisäksi putkistoon voidaan liittää venttiileitä, kartioita, laippoja, mittareita, 
kannakkeita tai muita komponentteja. 
 
Projektissa käytetään yleensä useampaa mallia, joihin laitoksen eri osat, kuten laitteet, 
teräsrakenteet, vanhat putkistot ja uudet putkistot jaetaan. Jaottelu eri malleihin on 
kannattavaa, koska yhdessä mallissa voi työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan. Erot-
telu eri malleihin helpottaa myös työskentelyä ja havainnollistaa uusien putkistojen 
osuutta, kun uudet materiaalit ovat omassa mallissaan. Yleensä suunnittelutyöhön 
osallistuu useita henkilöitä, jolloin suunnittelutyötä tehdään samaan aikaan eri malleis-
sa. Tarpeen vaatiessa putkistoja voidaan kopioida melko vaivattomasti mallista toiseen.  
 
Toiset mallit näkyvät käyttäjälle referenssinä. Suunnittelutyön aikana referenssinä ole-
viin laite-, teräs tai putkistomalleihin voidaan liittyä uudella putkistolla. Yksittäinen käyt-
täjä voi työskennellä useammassa mallissa kerrallaan, mutta se ei ole kannattavaa, sillä 










Kuva 3. PDS - Piping Designer -suunnittelunäkymä. 
 
2.2.2 SmartPlant 3D 
 
SmartPlant-tuoteperheen ohjelmistoilla voidaan muodostaa kaikkien laitoksen suunnit-
telulajien yli menevä kokonaisuus käyttäen apuna kolmannen osapuolen ohjelmistoja. 
Ohjelmistoista löytyvät työkalut laitosinvestoinnin koko elinkaaren hallintaan. Putkisto-
suunnittelun käyttämä ohjelmisto on nimeltään SmartPlant 3D. SmartPlant Foundation 
on yhteinen tietokantasovellus kaikkien suunnittelulajien ohjelmistojen välillä. Sen hie-
noutena on kyky reagoida muutoksiin linkitysten avulla eri ohjelmistojen välillä. Ohjel-
mat toimivat synkronoidusti eli putkistosuunnittelija saa tiedon putkikoon muutoksesta 
SmartPlant 3D:ssä, mikäli prosessisuunnittelija on muuttanut linjan kokoa SmartPlant 
P&ID-ohjelmassa, joka on prosessisuunnittelun käyttämä suunnitteluohjelmisto.  
 
SmartPlant 3D on myös Integraph Incin tietokantapohjainen suunnittelujärjestelmä, 
joka on suunniteltu korvaamaan PDS. NJ:ssä se on otettu käyttöön, mutta silti suurin 
osa projekteista toteutetaan vielä PDS:n avulla. SmartPlant 3D:n suurin ero käyttäjän 
kannalta PDS:iin verrattuna on, että useampi suunnittelija pystyy tekemään suunnitte-
lutyötä samanaikaisesti samassa näkymässä, vaikka ohjelmassa ei ole erillisiä grafiik-
kamalleja. Myös työskentelytavassa on eroa PDS:iin verrattuna, koska putkistolle ei 







Käyttäjien ei tarvitse luoda useaa eri mallia, vaan kaikki työskentelevät yhdessä ja sa-
massa tietokannassa. Käyttäjä hallitsee kerralla joukkoa objekteja, jotka on toteutettu 
suodattimien avulla. Suodattimet määritellään esimerkiksi laitosyksikön perusteella. 
Ohjelmassa on monenlaisia suodattimia, joilla voidaan rajata objekteja eri tavoin.  
 
Objektit lisätään malliin SmartPlant 3D:ssä suoraan komponentteina. Suunnittelijan ei 
tarvitse ensin luoda putkiston keskilinjaa eli segmenttiä, kuten PDS:ssä. Lisäksi tiedot 
voidaan helposti poimia linjalle PI-kaaviosta, kun taas PDS:ssä linjan tiedot joudutaan 
syöttämään manuaalisesti. Ohjelman oikeassa laidassa on hierarkiapuu (kuva 4), josta 
nähdään kaikki komponentit, jotka ovat laitokselle mallinnettuja. Ylimpänä hierarkiassa 
on tehdasalue ja alimpana on esimerkiksi hitsaussauma. [5, s. 4.] 
 
 









Ohjelma kehitettiin 80-luvulla ja sen viimeisin versio on V8i. Microstation-ohjelmaa ke-
hittää ja myy Bentley Systems Inc. Ohjelmalla luodaan vektorigrafiikkaa kaksi- ja kol-
miulotteisesti, ja se toimii useasti myös käyttöliittymänä erilaisiin tietokantapohjiin. 
Microstation-ohjelman käyttämä tiedostomuoto on DGN eli Design file, mutta se lukee 
myös muita CAD-tiedostoja. 
 
Microstationia käytetään NJ:ssä paljon, etenkin suunniteltaessa projekteja, joissa ei ole 
kannattavaa mallintaa putkistoa 3D-ympäristöön PDS:n tai SmartPlant 3D:n avulla. Sen 
käyttäminen on melko helppo oppia, mutta se on samalla hyvin monipuolinen piirto-
ohjelma. Monipuolisuutensa vuoksi sitä käytetään hyvinkin erilaisiin tarkoituksiin 
NJ:ssä. Kuvassa 5 on Microstation J:n käyttöliittymä, joka on ohjelman 7:s versio.  Oh-
jelmassa on avattuna PDS:stä generoitu isometrinen putkistopiirustus. 
 
 








Putkiston laskentaan NJ:ssä käytetään CaePipe-ohjelmaa, joka on SST Systems Incin. 
kehittämä. Ohjelmalla analysoidaan putkistolle aiheutuvia staattisia ja dynaamisia muu-
toksia. Putkiston lämpötila, paine ja massa ovat ne tekijät, jotka aiheuttavat muutoksia. 
NJ:ssä käytetään myös FPipe-nimistä putkiston laskentaohjelmaa. CaePipe-ohjelman 
käyttöliittymä on kuitenkin osoittautunut käyttäjäystävällisemmäksi ohjelmaksi. Lisäksi 
sillä saadaan tulostettua selkeämpiä kuvia, joten putkiston laskennassa käytetään pää-
asiassa CaePipe-ohjelmaa. 
 
2.2.5 Autodesk NavisWorks 
 
NavisWorks on visualisointi-ohjelmisto, jolla luodaan laitoksesta integroitu 3D-malli. 
Mallia pystytään tarkastelemaan "liikkumalla" siinä eri tavoin. Malliin tuodaan eri ohjel-
mistoista kaikki materiaalit, jotka voivat olla eri tiedostoformaateissa. Se helpottaa eri 
suunnitteluosastojen työntekoa, koska sen avulla nähdään melko reaaliaikaisesti laitok-
selle suunnitellut asiat. Mallissa voidaan mittailla etäisyyksiä eri osien välillä sekä pysty-
tään huomaamaan mahdollisia epäkohtia. Mallia käytetään myös projektin eri vaiheissa 
asiakkaille tai esimiehille tehtäviin esityksiin, jolloin heidän on helpompaa hahmottaa 
suunnitelmat ja kommentoida niitä. NavisWorksin käyttäminen on hyvin yksinkertaista, 
joten mallia voivat hyödyntää kaikki projektissa mukana olevat tahot. NavisWorksiä 
käytetään nykyään melko paljon myös työmaalla, koska sen avulla on huomattavasti 
helpompi havainnollistaa laitokselle suunnitellut asiat. Kuvassa 6 on NavisWorks-












Suurien laitoksien suunnitteluprojektit edellyttävät hyvää dokumenttienhallintaa, joka 
on toteutettu tietokantapohjaisilla järjestelmillä. Niiden avulla dokumenttien arkistointi 
ja jakelu on helppoa. Projektin osapuolten on oltava ajan tasalla dokumenttien päivitys-
ten suhteen, joten heidän on saatava tietoonsa viimeisimmät revisiot. NJ:ssä doku-
menttienhallintaan käytetään Kronodoc-nimistä laitosdokumentaation hallintajärjestel-
mää. Lisäksi arkistointiin käytetään Bentleyn ProjectWise-ohjelmaa ja projektien kus-




Kronodoc on projektinaikainen dokumenttienhallintajärjestelmä, johon tallennetaan 






projektin eri osapuolille, kuten asiakkaalle ja suunnittelijoille. Kronodocin avulla projek-
tin kaikki osapuolet saavat vaivatta viimeisimmän version dokumenteista. Dokumentille 
luodaan viitetietokortti, kun se ensimmäisen kerran tallennetaan Kronodociin. Viitetie-
tokortin avulla selviävät dokumentin tiedot ja sen perusteella se voidaan myöhemmin 
arkistoida ProjectWisen kautta. Kronodocissa on myös mahdollisuus asiakkaan käyttö-
liittymälle. Tällöin suunnittelutoimisto arkistoi asiakkaan puolesta dokumentit ja asiakas 




ProjectWise on arkistointijärjestelmä, johon dokumentit tallennetaan, kun projekti on 





NJ:lle on kehitetty sen omien vaatimusten mukainen toiminnanohjausjärjestelmä eli 
ERP-järjestelmä, jota kutsutaan REPROksi. Tietoenatorin toimittaman Lean-
järjestelmän avulla hallitaan projektien tuntikäyttöä, hankintoja, laskutusta ja materiaa-
leja sekä seurataan kustannuksia. Kokonaisuudessaan järjestelmää käytetään Neste 





Standardeja on olemassa valtava määrä. Kaikille standardeille on ominaista, että jokin 
organisaatio on määritellyt ne ja niillä pyritään ohjeistamaan, miten jokin asia tulisi 
tehdä. Putkistosuunnittelussa standardeja käytetään paljon. Ne helpottavat suunnitte-
lutyötä merkittävästi, kun voidaan viitata standardiin eikä tarvitse suunnitella asioita 
uudestaan. Suunnittelijan täytyy kuitenkin tietää, mitä standardeja on milloinkin tarkoi-






ongelmia, mikä korostuu erityisesti eri maiden välisessä kaupankäynnissä. Euroopassa 
noudatetaan kuitenkin pääsääntöisesti EN-normien mukaista suunnittelua, jolloin suun-
nittelu on yhdenmukaista eri maiden välillä. Seuraavassa on esitelty layout- ja putkisto-
suunnittelun kannalta olennaisia standardeja. [6, s. 2.] 
 
2.4.1 SFS-EN 13480: Metalliset teollisuusputkistot 
 
Standardi koostuu kahdeksasta osasta, joista kuusi on julkaistu yhdenmukaisina versi-
oina. Standardin julkaisija on Suomen Standardoimisliitto eli SFS. Standardi käsittelee 
putkistosuunnittelua monesta näkökulmasta. Sen mukaisesti tehty suunnittelu ja val-
mistus antavat vaatimustenmukaisuusoletuksen painelaitedirektiivin (PED) mukaan. 
Standardia ei ole pakko käyttää, mutta turvallisuustason riittävä toteutuminen on osoi-
tettava toisella tavalla, mikäli sitä ei käytetä. Seuraavassa esitellään standardin kaikkien 
osien sisällöt. 
 
Osa 1: Yleistä 
 
Ensimmäinen osa käsittelee yleisesti putkistosuunnittelun termistöä, määritelmiä, sym-
boleja ja yksiköitä.  
 
Osa 2: Materiaalit 
 
Toisessa osassa käsitellään putkiston harmonisoituja materiaaleja ja niiden vaatimuk-
sia. Standardissa on paljon viittauksia muihin standardeihin, joissa tarkastellaan mate-
riaaleja tarkemmin. Yleisimpiä näistä ovat ruostumattomien teräsputkien standardit 








Osa 3: Suunnittelu ja laskenta 
 
Kolmannessa osassa keskitytään putkiston oikeaan mitoitukseen. Standardissa käsitel-
lään putkiston kuormitukset, laskentalujuudet, käyrät ja taivutukset, laippaliitokset, 
aukot ja haaroitukset, ulkopuoliset paineet, väsyttävät kuormitukset, jännitysanalyysi ja 
kannakesuunnittelu. 
 
Osa 4: Valmistus ja asennus 
 
Neljännessä osassa esitellään vaatimuksia putkiston valmistukselle, kuten taivutuksille, 
esivalmistukselle, lämpökäsittelylle ja hitsaukselle. Putkistosuunnittelijalle olennaisimpia 
ovat kappaleiden valmistuksen vaatimukset sekä niiden toleranssit.  
 
Osa 5: Tarkastus ja testaus 
 
Viidennessä osassa esitellään tarkastus- ja testausvaatimukset teollisuusputkistoille. 
Putkistosuunnittelijalle olennaisimpia ovat kohdat 6: suunnittelun kelpuutus, 7.2.5: 
työkokeet, 8.2: hitsaussaumojen tarkastuslaajuus, 8.3: pituushitsauksien lujuuskertoi-
met, 9.2: loppuarviointi ja 9.5: dokumentointi. 
 
Osa 6: Maahan asennettavien putkistojen lisävaatimukset 
 
Kuudennessa osassa käsitellään teollisuusputkiston vaatimuksia, mikäli se asennetaan 
kokonaan tai osittain maan sisälle. 
 
Osa 7: Lämmittämättömien painelaitteiden turvajärjestelmät 
 
Seitsemäs osa on julkaistu seuraavana standardina SFS-EN 764-7. Standardi käsittelee 
erilaisia vaatimuksia painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien turvallisuudelle. Standardis-
sa käsitellään myös menetelmät vaaran arviointiin ja vaara-analyysiin sekä kerrotaan 







Osa 8: Alumiini ja alumiiniseosteisten putkistojen lisävaatimukset 
 
Kahdeksas osa käsittelee alumiinista tai alumiiniseoksista valmistettavien putkistojen 




Putkiluokalla tarkoitetaan yhdenmukaista käytäntöä valita suunniteltavalle putkistolle 
eri osien materiaali, ulkomitat ja paksuudet. Putkiluokka määritellään putkistolle kah-
della eri perusteella. Valintakriteeriksi voidaan valita virtaava aine ja sen vaatimukset 
materiaalin, paineen ja lämpötilan mukaan. Tästä voi kuitenkin seurata komponenttien 
paksuuden ylimitoitus, jos putkistoa yritetään mahduttaa liikaa saman putkiluokan alle. 
Toinen tapa on valita sopiva perusmateriaali ja paineluokka, jolloin kaikki komponentit 
mitoitetaan kestämään valittu ylipaine huoneen lämpötilassa (+20 °C). Putkiluokan 
liitteeksi lisätään taulukko sallituille ylipaineille korkeammissa lämpötiloissa. 
 
Putkiluokkastandardien avulla suunnittelutyö helpottuu merkittävästi. Niiden avulla put-
kiston komponenttien mitat ja materiaalit ovat yhdenmukaisia ja usein ne ovat määri-
teltyinä mallinnusohjelmaan valmiiksi. Lisäksi komponenttien valmistus helpottuu ja 
standardiosat lisäävät toimitusvarmuutta, kun käytetään samoja osia eri projekteissa. 
Yritykset määrittelevät yleensä omat putkiluokkansa, ja ne ovat usein sisällöltään kat-
tavampia kuin putkiluokkastandardit. Putkiluokkastandardeissa ei oteta kantaa virtaa-
vaan aineeseen, mutta vaikka ne ovat suppeampia, ne myös sopivat laajempaan käyt-
töön. 
 
PSK-standardisointi on julkaissut vuonna 2008 uudet putkiluokkastandardit, jotka nou-
dattavat hyvin pitkälle vanhojen SFS-standardien mukaisia putkiluokkastandardeja. 
Valintaperusteena niissä on materiaali ja paineluokka. Niiden tarkoituksena on tehdä 
suunnittelutyö helpoksi eikä jättää suunnittelijalle lukuisia valintoja. Tämän johdosta 







PSK-putkiluokat kumoavat SFS-standardiputkiluokat ja uusien putkiluokkastandardien 
käyttäminen on suositeltavaa painelaitedirektiivin (PED) asettamien vaatimusten vuok-
si. Putkiluokan nimen edessä oleva kirjain E tarkoittaa, että se noudattaa PEDin vaati-
muksia ja se on tehty EN-standardien mukaisesti. [8, s. 1 - 3.] 
 
2.4.3 ASME, American Society of Mechanical Engineers 
 
ASME on amerikkalainen standardisoimisorganisaatio, joka on yksi maailman suurim-
mista ja vanhimmista standardien kehittäjistä, jolla on useita putkistosuunnitteluun 
liittyviä standardeja. Putkistosuunnittelun näkökulmasta olennaisimpia ovat ASME 
B31.1: Power Piping, ASME B31.3: Process Piping, ASME B16 -alkuiset putkiston osien 
standardit sekä ASME B36.10M ja ASME B36.19M putkiston mitoitusstandardit. Organi-
saatiolla on myös lainsäädäntöön sidottu säädös paineastioiden suunnitteluun ja tar-
kastukseen ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC). ASMEn standardeja käyte-
tään hyvin paljon petrokemian teollisuudessa, kuten myös Neste Oilin jalostamoilla. 
[9.] 
 
2.4.4 NOS, Neste Oil -standardit 
 
Neste Oilin toimeksiannoissa käytetään NOS -standardeja, joiden ylläpidosta vastaa NJ. 
Ne tarkastetaan kahden vuoden välein ja tarvittaessa niitä revisioidaan aiemmin. Jokai-
selle standardille on nimetty henkilö, jonka vastuulla on sen kehittäminen ja ylläpito. 
Lisäksi NJ:llä on suunnittelutyössä tarvittavia ohjeita ja spesifikaatioita, joita suunnitte-
lijan tulee hyödyntää työssään. Ne perustuvat viranomaisten vaatimuksiin, kansallisiin 
ja kansainvälisiin standardeihin sekä NJ:n tekniseen asiantuntemukseen. [10, s. 11.] 
 
2.4.5 GE GAP, GE Global Asset Protection Services 
 
GE Global Asset Protection Services, lyhennetään GE GAP, on julkaissut laitossuunnitte-
luun liittyviä standardeja. GE GAP on valittu osaksi laitossuunnittelua, koska monet 
vakuutusyhtiöt ovat hyväksyneet sen standardit suunnittelun pohjaksi. NJ:ssä on laa-






standardien mukaan. GAP.2.5.2 -standardissa käsitellään lähinnä sijoitussuunnittelussa 
käytettäviä etäisyyksiä laitoksen eri yksiköiden välillä. Etäisyydet on pyritty kokoamaan 
mahdollisimman turvallisiksi, yksikön tai laitteen tyypistä riippuen. [11.] 
 
2.4.6 Muita olennaisia standardeja 
 
Lisäksi on olemassa monia muita laitossuunnitteluun liittyviä standardeja, joita ei kui-
tenkaan tässä työssä käsitellä tarkemmin. Muutamia esimerkkejä niistä ovat: 
 SFS 3350: Palavien nesteiden varastointi 
 SFS 3353: Palavien nesteiden valmistus- tai käyttölaitos 
 SFS 3356: Palavan nesteen putkisto 
 SFS-EN ISO 12944: Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä 
 SFS-EN ISO 14122: Koneturvallisuus, hoitotasot ja tikkaat 
 PSK 5801: Putkireittipiirustus 
 PSK 5802: Taso- ja leikkauspiirustus 
 PSK 5803: Isometrinen piirustus 
 PSK 5804: Aluekartta 
 PSK 5805: Tehdassijoituspiirustus 




Putkistosuunnittelussa on hyvä huomioida, että ulkomaille tehtävän projektin kohde-
maalla on usein erilainen lainsäädäntö. Yleensä lainsäädännölliset asiat on huomioitu jo 
suunnitteluohjeissa. Euroopan unionin alueella suunnittelussa voidaan yleensä soveltaa 
PEDin vaatimuksia.  
 
Seuraavat määräykset tulee huomioida laitossuunnittelussa: 
 Rakenteiden kuormitusmääräykset 
 Työturvallisuusmääräykset 








Projektin alkuvaiheessa on tärkeää selvittää kohdemaan lait ja asetukset sekä viran-
omaisten ja tarkastuslaitosten ohjeet ja standardit. Erilaisia määräyksiä voi olla useita, 
ja joskus niiden ymmärtäminen ei ole aivan yksiselitteistä. [12, s. 4.] 
 
2.4.8 TUKES, Turvatekniikan keskus 
 
Turvatekniikan keskus (TUKES) on virasto, joka toimii teknisen turvallisuuden ja luotet-
tavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. TUKESilta on mahdollista saada eri-
laista opastusta direktiivien ja säädösten soveltamiseen. TUKESin tavoitteena on ihmis-
ten ja omaisuuden suojelu turvallisuusriskeiltä. Putkistosuunnittelijalle TUKES tarjoaa 
paljon erilaisia ohjeita ja oppaita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden varastointiin ja 
kemikaaliputkistoihin. [13.] 
 
2.5 PED, Pressure Equipment Directive 
 
Putkistosuunnittelun kansallinen lainsäädäntö on säädetty Painelaitedirektiivin eli PEDin 
mukaan. Direktiivin on antanut Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti. 
PEDin tarkoitus on helpottaa painelaitteiden markkinoille saattamista ja yhdenmukais-
taa EU:n lainsäädäntöä. Se on ollut voimassa vuodesta 1999 ja se sisältää olennaiset 
turvallisuusvaatimukset koskien suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointia. PED koskee vain ensimmäistä käyttöönottoa Euroopan talousalueella eikä 
sisällä käytönaikaisia tarkastusvaatimuksia. 
 
PEDiin liittyvät standardit laatii European Committee for Standardizationn eli CEN. Niis-
tä pyritään tekemään yhdenmukaisia ja ne tukevat olennaisia turvallisuusmääräyksiä. 
Yhdenmukaisia standardeja käyttämällä soveltaja voi olettaa, että PEDin vaatimukset 
täyttyvät. 
 
PED on monilta osin vain suuntaa-antava, joten sen tulkinnasta on syntynyt eroja. Tä-
män johdosta on jouduttu laatimaan myös tulkintaohjeita. PEDin sovellusohjeet ovat 
jäsenvaltioiden hyväksymiä, mutta niillä ei ole juridista pohjaa. Ohjeet auttavat kuiten-







PED ei koske esimerkiksi vedenjakeluverkostoa, lämpimän veden lämmitysjärjestelmiä 
eikä siirtoputkistoa. PEDiä sovelletaan sellaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien 
suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin, joiden suurin sal-




Painelaitteita ja putkistoja luokitellaan niiden vaativuuden perusteella, ja luokkia on 
yhteensä neljä. Vaativuusluokitteluun vaikuttavat sisällön olomuoto ja vaarallisuus sekä 
paineen ja tilavuuden nimellissuuruus. Putkistot voidaan luokitella vain johonkin kol-
mesta ensimmäisestä vaaraluokasta. 
 
Lisäksi on olemassa erilaisia painelaitteen tai putkiston tarkastukseen liittyviä moduulei-
ta. Näillä valmistaja kertoo vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn. Valmistajalla 
on käytettävissään erilaisia moduuleita tarkastuksen ja laatujärjestelmän hyödyntämi-
seen. Moduuli riippuu myös painelaitteen tai putkiston vaaraluokasta. Lisäksi sen valin-
taan vaikuttaa yrityksen mahdollisen laatujärjestelmän laajuus. Taulukossa 1 on esitet-
ty kaikki moduulit ja niiden käyttö luokittain. 
 








I A A 
II A1 D1 
E1 
III G B + E 
B1 + D 
H 
IV B + F 
G 









 A: Valmistuksen sisäinen tarkastus 
 A1: Valmistuksen sisäinen tarkastus ja lopputarkastuksen valvonta 
 D1: Tuotannon laadunvarmistus 
 E1: Tuotteiden laadunvarmistus 
 G: Yksikkökohtainen EY-tarkastus 
 B + E: EY-tyyppitarkastus + tuotteiden laadunvarmistus 
 B1 + D: EY-suunnitelmatarkastus + tuotannon laadunvarmistus 
 H: Täydellinen laadunvarmistus 
 B + F: EY-tyyppitarkastus + tuotekohtainen tarkastus 
 B + D: EY-tyyppitarkastus + tuotannon laadunvarmistus 
 H1: Täydellinen laadunvarmistus, sisältäen suunnitelma- ja lopputarkastuksen. 
 
Moduuli yleensä valikoituu sen mukaan, onko kyseessä uusi putkisto vai vanhan korja-
us tai muutos. Lisäksi siihen vaikuttaa se, kuka projektissa toimii valmistajana. EY:llä 




Valmistajalla tarkoitetaan tahoa, joka vastaa suunnittelusta, valmistuksesta ja tarkas-
tuksesta sekä niille olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Valmistajalla 
oleva laatujärjestelmä antaa enemmän mahdollisuuksia sopivan arviointimenettelyta-
van eli moduulin valitsemiseen. 
 
H-moduulilla tarkoitetaan täydellistä laadunvalvontajärjestelmää kyseessä olevaan lai-
tokseen. Tällöin valmistajalla on järjestelmä tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja 
lopputarkastukseen. H-moduulin käyttäminen ei välttämättä ole kannattavaa kovin pie-
nissä yrityksissä, koska sen käyttäminen on osoittautunut vaikeaksi myös isommille 
yrityksille. Mikäli H-moduulia ei voida käyttää, tarkastukset suorittaa tarkastuslaitos, 
joita Suomessa ovat Inspecta Oy ja Dekra Industrial Oy. 
 
NJ:llä on käytössään H-moduuli-sertifikaatti uuden putkiston suunnittelussa. Sitä toteu-






painelaitedirektiivin olennaiset vaatimukset. NJ:n spesifikaatiot ja ohjeet on auditoinut 
ja sertifioinut kolmas osapuoli, DNV eli Det Norske Veritas. Mikäli suunnittelussa ei käy-
tetä NJ:n omia spesifikaatioita, painelaitedirektiivin vaatimusten toteutuminen täytyy 










Laitosinvestointiprojekti alkaa asiakkaan päätöksestä rakentaa uusi laitos tai laajentaa 
nykyistä. Isoilla konserneilla voi olla oma suunnitteluosasto, jolloin myös projektia voi-
daan johtaa ja suunnitella itse. Laitoksen suunnittelu ja rakentaminen on monimutkai-
nen projekti, joten se on useimmiten kannattavaa antaa erikoistuneen suunnittelutoi-
miston hoidettavaksi. [1, s. 2.] 
 
NJ:ssä laitoksen suunnitteluun osallistuvat prosessi-, laite-, sähkö-, rakennus-, auto-
maatio-, instrumentti-, putkisto- ja layoutsuunnittelu. Kuten aiemmin todettiin, putkis-
tosuunnittelun osuus laitossuunnitteluprojektissa on hyvin merkittävä. Se on usein pro-
jektin kriittisin vaihe, eli aikataulu sen osalta on hyvin tiukka. Putkisto muodostaa noin 
5 - 15 %:n osuuden laitoksen kokonaisinvestoinnista ja suunnittelun osuus siitä on 
noin 10 - 15 %. [2, s. 2.] 
 
Laitossuunnitteluprojektissa voidaan erottaa kolme erillistä vaihetta, jotka kaikki täy-
dentävät toisiaan. Projektiin voidaan määritellä lisää vaiheita, mutta useimmiten nou-
datetaan suunnittelussa kolmen vaiheen menetelmää. Kuvassa 7 esitetään laitosinves-
tointiprojektin vaiheiden tärkeimmät sisällöt. Seuraavaksi käsitellään laitossuunnittelun 












Selvitysvaiheessa on tarkoitus arvioida uusien tai vanhojen tuotantolaitosten toiminta-
edellytyksiä liittyen ylläpitoon, laajennuksiin ja kehitysideoihin sekä taloudellisesti että 
teknisesti. 
 
Selvitys voi olla pelkästään tekninen, jolloin siihen kuuluu teknisen ratkaisun suunnitte-
lu, raaka-aine- ja käyttöhyödykekulutusten määrittely, kustannusarvio (tarkkuus ±20 - 
±40 %) sekä EHS-arviointi, eli turvallisuus-, terveys- ja ympäristöarviointi. Selvitykseen 
kuuluu usein myös tutkimustyötä ja testausta laboratorio-olosuhteissa, jolloin eri vaih-
toehtoja tarkastellaan teknologian suhteen. Lisäksi voidaan tehdä taloudellinen arvio 
idean kannattavuuteen vaikuttavista asioista, joita voivat olla esimerkiksi markkinat, 
kuljetukset ja raaka-aineen saatavuus. 
 
Selvitys jatkuu alustavalla suunnittelulla, joka alkaa vaihtoehtoisten ratkaisuiden kehit-
telyllä. Vaihtoehtoisista ratkaisuista valitaan sen jälkeen niin monta kuin nähdään tar-
peelliseksi. Valituille vaihtoehdoille tehdään alustavat suunnittelut ja niiden kustannus-
arviot. Lisäksi arvioidaan laitoksen toimintaan liittyvät käyttökustannukset. Lopuksi suo-
ritetaan vaihtoehtojen arviointi asiakkaan kanssa, jonka jälkeen valitaan paras vaihto-






Selvitysvaiheen alussa on tärkeää määritellä projektin etenemisen kannalta seuraavia 
asioita: 
 Kohde  
 Tarkoitus  






 Yhteyshenkilöt  
 Työnjako  
 Salassapito 
 Kustannukset 
 Aikataulu  
 Selvitysraportin sisältö. 
 
Projektin alussa on hyvä käyttää aikaa asioiden sopimiseen projektin osapuolten kes-
ken ja ottaa myös varsinaisen suunnittelutyön tekijät mukaan palavereihin.  Selvityk-
sestä ei laadita yleensä projektisuunnitelmaa, vaan toteutuksesta vastaava huolehtii 




Perussuunnittelu alkaa investointipäätöksestä, joka tehdään selvityksen ja alustavan 
suunnittelun pohjalta. Asiakkaan ja suunnittelutoimiston yhteistyössä valitsema paras 
vaihtoehto toimii lähtötietona perussuunnittelulle. Perussuunnitteluvaiheessa on tarkoi-
tus luoda mahdollisimman hyvä pohja varsinaisen toteutuksen tarkemmalle suunnitte-
lulle. Perussuunnittelun tuloksena syntyy yleensä toteutusvaiheen alustava projekti-
suunnitelma. Perussuunnittelu tarkentaa mm. teknologiaan, turvallisuuteen ja ympäris-
töön liittyviä asioita sekä kustannuksia, aikataulutusta ja suunnittelun laajuutta.  







Lisäksi asiakas voi halutessaan lisätä perussuunnittelun sisältöön erilaisia asioita, kuten 
laitoksen elinkaarianalyysin, energiankäytön optimointia, kunnossapitokysymyksiä ja 




Perussuunnittelun alussa määritellään teknologian erityispiirteet. Niitä varten joko tila-
taan teknologian kehittäjältä lisenssipaketti tai vaihtoehtoisesti käytetään yrityksen 
omia teknologiaratkaisuja. Perussuunnitteluvaiheessa voidaan teknologiaa kuitenkin 
vielä kehittää, jotta asiakkaan määrittelemät tavoitteet toteutuvat. [19, s. 1.] 
 
3.3.2 Suunnittelun laajuus 
 
Asiakkaan kanssa sovitaan myös perussuunnittelun tarkkuudesta, joka vaikuttaa olen-
naisesti suunnitteluun, kustannusarvioon ja aikatauluihin. On erittäin tärkeää sopia 
asiakkaan kanssa suunnittelun laajuus ennen töiden aloittamista, jotta pysytään aika-
taulussa ja vältytään erimielisyyksiltä myöhemmissä vaiheissa. NJ:llä on olemassa omat 
ohjeet perussuunnittelun toteutukseen, mutta yleensä asiakkaan kanssa sovitaan erik-
seen, mitkä dokumentit perussuunnitteluvaiheeseen sisältyvät. Asiakkaalla voi myös 




Suunnitteluryhmien tekemien lähtötietojen pohjalta kustannuslaskentaosasto luo pro-
jektista kustannusarvion. Mikäli perussuunnittelu on tehty NJ:n antamien ohjeiden mu-
kaisesti, voidaan kustannusarvio antaa ±15 %:n tarkkuudella. [19, s. 4.] 
 
3.3.4 Turvallisuus- ja ympäristöasiat 
 
Perussuunnitteluvaiheessa tehdään myös tarkasteluita onnettomuuksien ja riskien kar-
toittamista varten. Projektin koko määrittelee tarkastelutavan: suurissa projekteissa 






HAZOP on systemaattinen riskianalyysi- ja poikkeamatarkastelumenetelmä, jonka avul-
la prosessista voidaan havaita mahdollisia riskitekijöitä. HAZOP käytetään varsinkin 
silloin, kun kyseessä on täysin uusi laitos ja uudenlainen teknologia. Sitä käytetään 
kuitenkin myös vanhojen laitosten uusimisprojekteissa. Menetelmänä HAZOP on huo-
mattavasti laajempi, soveltuen paremmin suurempiin projekteihin. [20, s. 2.]  
 
What if -tarkastelulla tarkoitetaan kevyempää eikä niin järjestelmällistä menetelmää 
riskien tarkastelussa. Turvallisuusriskit pyritään tunnistamaan ennalta ja jokaiselle ris-




Toteutusprojektista voidaan erottaa ajallisesti kuusi eri vaihetta, jotka ovat osin pääl-
lekkäisiä. NJ:n tehtävänä toteutusprojektissa on hoitaa projektin ohjaus ja johtaminen, 
hankinnat, suunnittelu sekä toteutus. Projekti päättyy yleensä mekaaniseen valmiu-
teen. Seuraavaksi toteutusprojektin eri vaiheet käydään läpi tarkemmin. [21, s. 1.]  
 
3.4.1 Projektin perustaminen 
 
Projektin perustajana toimii projektipäällikkö. Hän vastaa projektin lisäämisestä projek-
tinhallintajärjestelmään ja projektin osituksesta. Tämän jälkeen hän määrittelee kus-
tannuksien ja aikataulujen seurantakokonaisuudet eri suunnitteluosastoille. [21, s. 2.] 
 
3.4.2 Projektisuunnitelman laatiminen 
 
Toteutusprojektista laaditaan aina projektisuunnitelma ja yleensä perussuunnitteluvai-
heen suunnitelma päivitetään vastaamaan toteutusvaihetta. Projektisuunnitelman tulisi 
sisältää riittävästi asioita projektin läpiviemiseen. Projektin alkuvaiheessa käytetty aika 
projektin läpiviemisen suunnitteluun yleensä maksaa itsensä takaisin projektin aikana 








Projektisuunnitelman tärkeimpiä asioita ovat seuraavat: 
 Projektin laajuus 
 Aikataulut 





 Hankinnat.  
 
Projektisuunnitelma toimii myös asiakkaan ja NJ:n välisenä asiakirjana, jonka tarkoituk-
sena on selkeyttää projektin laajuutta ja vastuunjakoa. Molempien osapuolten hyväk-
syttyä suunnitelman asiakkaan oletetaan ymmärtäneen toimeksiannon luonne ja odo-




Toteutussuunnittelua kutsutaan myös detaljisuunnitteluksi, joka nimensä mukaisesti 
viittaa yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Perussuunnitteluvaiheessa määritellään toteu-
tussuunnitteluvaiheeseen lähtötietoja, jotka sitten kootaan toteutussuunnittelua varten. 
Eri suunnittelualoille nimetään omat vastuuhenkilönsä. Heidän tehtävänään on selvittää 
ja tarkastaa suunnittelun läpiviennin kannalta olennaisia asioita ennen suunnittelutyön 
käynnistämistä.  
 
Laitoksen rakentamisen aikana suunnitteluvaihe on periaatteessa koko ajan käynnissä, 
sillä rakennusvaiheessa ilmaantuvista ongelmista tai virheistä johtuen suunniteltuja 
asioita joudutaan lähes aina muuttamaan. Tämän vuoksi suunnitteluvaihe päättyy vas-
ta As Built -dokumentointiin, jolloin tietokonemalli ja dokumentit päivitetään vastaa-
maan todellisuutta. [21, s. 4; 22, s. 2.] 
3.4.4 Hankinta 
 
Hankinnoista tehdään hankintamäärittelyt, jotka eri suunnitteluosastot tekevät omien 






myös hankintapyynnöt. Niiden perusteella hankinnoista vastaava tekee hankinnat ja 
luovuttaa ne sitten myöhemmin urakoitsijalle, joka suorittaa asennukset. Hankintojen 
vastuuhenkilöt ja muut oleelliset asiat löytyvät projektisuunnitelmasta. [21, s. 4.] 
 
Hankintoja tehtäessä on huomioitava monia asioita, kuten takuut, toimitusajat, tar-
jousvertailut, sakot ja laadunvarmistus. Varsinkin isoja laitteita hankittaessa täytyy ti-
laajan olla varma laitteen laadusta, ettei se laitosta käynnistäessä osoittaudu virheelli-




Suunnittelun toteutusta täytyy valvoa, koska urakoitsijan ei voida olettaa pystyvän ra-
kentamaan laitosta pelkästään dokumenttien pohjalta. Suunnittelijoiden, työmaavalvo-
jan ja työmaapäällikön avulla varmistutaan siitä, että laitos tulee rakennettua kaikkien 
vaatimusten mukaisesti. Työmaapäällikön vastuulla on selvittää, että kaikki suunnitellut 
asiat ovat kunnossa työmaalla ennen toteutusvaiheen alkua. [21, s. 5.] 
 
Toteutusvaiheeseen liittyy yleensä monia tekijöitä, ja sen aikataulu on usein todella 
tiukka. Mikäli laitokselle tehdään korjaustöitä ja tuotanto joudutaan ajamaan alas, on 
toteutusvaihe hyvin hektinen, sillä tuotanto halutaan saada käyntiin mahdollisimman 
nopeasti. 
 
3.4.6 Projektin luovutus ja sulkeminen 
 
Yleensä asiakkaan ja suunnittelutoimiston välinen vastuuraja on mekaaninen valmius 
laitoksella. Projekti päättyy kuitenkin vasta rakennettavan laitoksen dokumentaation 
luovutukseen asiakkaalle. Takuuajan palveluista ja luovutuskriteereistä sekä  
-menettelyistä sovitaan projektikohtaisesti. Ne ovat kirjattuina projektisuunnitelmaan. 
Projektin päätteeksi käydään läpi sen aikana tehdyt virheet ja onnistumiset. Ne kirja-











Lähtötiedolla tarkoitetaan dokumenttia, joka toimii suunnittelun pohjana seuraavalle 
suunnitteluvaiheelle. Putkiston ominaisuus yhdistävänä tekijänä laitoksella johtaa sii-
hen, että sen suunnittelu perustuu hyvin vahvasti lähtötietoihin. Putkistosuunnittelu on 
kytköksissä muihin suunnitteluosastoihin, laitetoimittajiin, viranomaisiin ja asiakkaa-
seen. Liitteessä esitetään kaavion muodossa putkistosuunnittelun rajapinnat sekä 
suunnittelua varten tarvittavat lähtötietodokumentit. [12, s. 4.] 
 
4.2 Dokumenttien taso 
 
NJ:ssä piirustuksiin ja asiakirjoihin merkitään aina suunnittelun taso. Näin dokumentin 
lukija tietää, mikä kyseisen dokumentin suunnittelun taso on ja milloin sitä voi käyttää 
lähtötietona tai luovuttaa eteenpäin. 
 
Dokumentin taso voi olla joko FC, AFD, AFC tai As Built:  
 FC (For Comments) merkitty dokumentti lähetetään vastaanottajille kommen-
tointia varten, joten projektissa mukana olevat voivat antaa omia ehdotuksiaan 
suunnittelun etenemiseksi ja parantamiseksi. 
 
 AFD (Approved for Design) merkitty dokumentti on hyväksytty suunnittelua var-
ten, eli se on hyväksytty seuraavan suunnitteluvaiheen lähtötietodokumentiksi.  
 
 AFC (Approved for Construction) merkitty dokumentti on hyväksytty rakenta-
mista varten, eli dokumentti on yleensä luovutettu laitoksen työmaalla toimival-







 As Built -dokumentti on rakennetusta laitoksesta oleva dokumentti. Etenkin eri 
tavalla rakennetusta kuin suunnitellusta dokumentista tehdään As Built -versio. 
Näin asiakas saa viime kädessä päivitetyt versiot laitoksen dokumenteista. 
 
4.3 Lähtötietojen hankinta 
 
Projektin alkuvaiheessa putkistosuunnittelijan kannattaa käyttää aikaa lähtötietojen 
hankintaan ja niiden arkistointiin, jolloin ne ovat helposti saatavilla koko projektin ajan. 
Lisäksi hänen kannattaa perehtyä laitoksen dokumentteihin ja yrittää hahmottaa pro-
jektin kokonaisuutta. Seuraavaksi käsitellään sitä, mitkä ovat putkistosuunnittelun läh-






Prosessisuunnittelun tehtävänä on suunnitella laitoksen prosessia ja sen vaatimuksia 
lämpötilojen, virtausten ja paineiden suhteen. Prosessisuunnittelulta putkistosuunnitte-
luun saadaan tärkeimmät lähtötiedot, joiden avulla putkistosuunnittelija pääsee työs-




Putkisto- ja instrumenttikaaviossa esitetään koko prosessin yksityiskohtainen kulku. 
Siihen kuuluvat putket, instrumentit, laitteet, venttiilit, varusteet, eristykset ja läm-
pösaatot. Lisäksi kaaviossa näkyy kaikkien edellä mainittujen tunnukset ja positiot. 
Usein on kannattavaa piirtää kaavioon myös virtaussuunnat, jolloin prosessin kulku 
havainnollistuu. PI-kaavio on putkistosuunnittelijan tärkein dokumentti laitoksen suun-
nitteluprosessin aikana, koska siitä voidaan nähdä koko prosessin kulku ja kaikki siihen 
liittyvät varusteet. PI-kaavio on laaja piirustus, jonka vuoksi on suotavaa piirtää käyttö-







Kuvassa 8 näkyy osa PI-kaaviosta, josta löytyvät putkistoon liittyvät laitteet, venttiilit, 
putket ja säiliöt. Putkistosuunnittelu aloitetaan yleensä vasta, kun PI-kaavio on AFD-
tasoinen. PI-kaaviota joudutaan kuitenkin lähes aina revisiomaan putkistosuunnittelijan 
näkökulmien vuoksi sekä prosessisuunnittelun tarkentuessa suunnittelun aikana. 
 
 




Virtauskaaviossa näkyy prosessin toiminta, aine- ja energiataseet sekä virtausmäärät, 
paineet ja lämpötilat. Lisäksi siinä esitetään päälaitteiden nimet ja tunnukset sekä ko-









Linjaluettelossa luetellaan kaikki PI-kaavioissa esitetyt linjat ja niiden ominaisuudet. 
Lisäksi siinä määritellään jokaiselle linjatunnukselle niiden koko, putkiluokka, päätepis-
teet, käyttötarkoitus, käyttö- ja suunnitteluarvot, eristystyyppi ja -paksuus, saattotapa 
ja koepaine. Luettelon perusteella putkistosuunnittelijan on helppo löytää kaikille lai-
tokselle tuleville linjoille oikeat suunnitteluarvot ja muut linjojen tiedot. Kuvassa 9 esi-
tetään esimerkki linjaluettelosta. [24, s. 7.] 
 
 




Laiteluetteloihin listataan kaikkien laitteiden numerot, niiden käyttö- ja suunnitteluar-
vot, sisältöä koskevat tiedot sekä rakennevaatimukset. Tilauksen jälkeen luetteloon 
lisätään toimittajaa koskevat tiedot. Eri laitteille luodaan yleensä omat luettelonsa, 




Prosessisuunnittelu toimittaa putkistosuunnittelulle lähtötietona myös luettelot kaikista 
venttiileistä, joita laitokselle on suunniteltu asennettavan. Luettelosta selviävät venttiili-









Varoventtiilin tarkoituksena on estää ylipaineen aiheuttama painejärjestelmän rikkou-
tuminen. Varoventtiililuettelossa listataan kaikki laitokselle asennettavat varoventtiilit ja 
niiden ominaisuudet. Putkistosuunnittelijalle olennaisia tietoja ovat varoventtiilien liitok-
sien koot, paineluokat ja laipan tiivistyspinnan muoto. Nämä tiedot nähdään kuvassa 
10 kohdissa Inlet ja Outlet connection. Näillä tiedoilla putkistosuunnittelija pääsee työs-
sään alkuun. Laitesuunnittelu toimittaa varoventtiilien tarkat mittakuvat. 
 
 








Kuristuslevyillä pienennetään putken halkaisijaa, jotta virtaus muuttuisi. Kuristuslevy 
asennetaan kahden laipan väliin. Luettelossa listataan kaikki laitokselle asennettavat 
kuristuslevyt ja niiden suunnittelun liittyvät asiat. Putkistosuunnittelija tekee kuristusle-
vyistä työkuvat, joiden perusteella ne valmistetaan. Prosessisuunnittelu antaa tiedot 




Laitoksen prosesseista otetaan näytteitä, joita tutkitaan laboratorioissa. Näytteiden 
laboratoriotulosten perusteella voidaan laitoksen tuotantoa säädellä paremmaksi. Lai-
tokselle suunnitellut näytteenottopaikat näkyvät näytteenottoluettelossa. Luettelosta 
selviävät näytteenottopaikan positio, mahdolliset lisätiedot ja se missä PI-kaaviossa se 
esitetään. 
 
Laite- ja säiliösuunnittelu 
 
Laitesuunnittelu toimittaa putkiston suunnittelijalle alustavat mittapiirustukset tarvitta-
vista laitteista, kuten säiliöistä, kolonneista, lämmönvaihtimista ja pumpuista. Työt voi-
daan aloittaa näillä piirustuksilla, mutta laitteiden mitoitus on täydellinen vasta, kun 
laitteiden toimittajilta saadaan lopulliset mittapiirustukset. Laitteiden mittapiirustuksien 
olennaisimmat tiedot ovat liitäntöjen tyypit ja niiden sijainnit sekä kuormitustiedot, 
hoitotasorakenteet ja päämitat. Laitesuunnittelu toimittaa myös varoventtiilien mitta-




Instrumentti- ja automaatiosuunnittelu toimittaa putkistosuunnittelijalle mittakuvat 
hankkimistaan varusteista. Näitä ovat esimerkiksi säätöventtiilit, mittausinstrumentit ja 
toimilaitteet. Mittakuvien avulla putkistosuunnittelija pystyy ottamaan huomioon tilan-






olla myös erityispiirteitä, kuten esimerkiksi suorat putkiosuudet ennen virtausmittaria ja 
sen jälkeen. Putkistosuunnittelijan on hyvä käydä läpi nämä erityispiirteet instrumentti-




Sähkösuunnittelu toimittaa putkistosuunnittelulle lähtötietona kaapelikanavien tilantar-
peen ja niiden mahdolliset sijainnit. Lisäksi sähkösuunnittelu antaa lähtötietoja laitok-
selle suunnitellusta muuntamosta. Se voi olla hyvinkin suuri, joten olennaisia tietoja 
ovat sen vaatima tilanvaraus sekä sijainti.  
 
4.3.2 Laitetoimittajan lähtötiedot 
 
Lopulliset mittakuvat saadaan laitetoimittajilta. Ne ovat hyvin olennaisia lähtötietoja 
putkistosuunnittelun kannalta, sillä niiden perusteella laitteiden liityntäpisteet mallinne-
taan oikeille kohdille. Laitteille on olemassa aina muitakin vaatimuksia niiden asennuk-
seen, toimivuuteen, lämpölaajenemiseen, kavitaatioon, putkiston kuormitukseen ja 
ylläpitoon liittyen.  
 
Putkistosuunnittelijan on oltava hyvin aktiivinen lähtötietojen hankkimisessa ja pyrittä-
vä olemaan jatkuvasti yhteydessä laitesuunnittelijoiden kanssa. Usein laitteiden viralli-
set mittakuvat ovat saatavilla varsin myöhäisessä projektin vaiheessa. [26, s. 15.] 
 
4.3.3 Asiakkaan lähtötiedot 
 
Asiakkaan osuus lähtötietojen suhteen on hyvin merkittävä. Osan tiedoista putkisto-
suunnittelija saa asiakkaan hyväksyminä suunnitteluohjeina, tai niistä on sovittu asiak-
kaan kanssa sopimuksen kirjoitusvaiheessa. Lähtötietojen määrä voi olla hyvinkin vaih-
televa. Myös kaikki vanhojen laitteiden ja putkistojen dokumentit ovat hyvin olennaisia.  
 
Asiakas ei välttämättä aina tiedä, mitkä dokumentit ovat suunnittelijan kannalta olen-






tietoja vanhoista putkistoista, rakenteista, kannakkeista, laitteista, lämpösaatoista ja 
muista ylläpitoon sekä käyttöön liittyvistä asioista. Usein on helpompaa, kun suunnitte-
lija itse menee laitokselle ja kerää tarvittavia lähtötietoja mittaamalla ja kyselemällä 
henkilökunnalta. On tärkeää myös kirjata lähtötiedot muistioihin, jotta niitä voidaan 
myöhemmin tarkastella. Ei ole kannattavaa jättää asiakkaan kanssa sovittuja lähtötie-
toja yhden ihmisen muistin varaan.  
 
Ongelmia voi aiheuttaa asiakkaan puolesta kiireinen yhteyshenkilö, jolla ei ole riittävästi 
aikaa etsiä tarvittavia dokumentteja tai riittävää tietämystä laitoksesta. Laitoksilla hen-
kilökuntaa vaihtuu vuosien kuluessa ja vanhoja dokumentteja ei välttämättä aina löydy 
kovin helposti. Monesti suunnittelijan edessä voivat olla hyvinkin puutteelliset lähtötie-
dot, joiden perusteella suunnittelutyö olisi tehtävä. Uutta suunnittelutyötä aloitettaessa 
usein todetaan, kuinka tärkeä osa projektia on arkistoida dokumentit ja tehdä mahdol-




Spesifikaatiolla tarkoitetaan tarkkaa luetteloa materiaalin, tuotteen tai palvelun vaati-
muksista. Yritykset määrittelevät omat spesifikaationsa, joiden avulla osoitetaan laatu-
järjestelmän toteutuminen. NJ:ssä noudatetaan omia spesifikaatioita putkistosuunnitte-
lussa. Näin varmistutaan PEDin olennaisten vaatimusten täyttymisestä ja suunnittelu-
työn yhdenmukaisuudesta. Kaikkiin projekteihin ei voida soveltaa omia spesifikaatioita, 
jolloin PEDin vaatimustenmukaisuus täytyy osoittaa muulla tavoin. Spesifikaatioita voi-




Putkistosuunnittelussa käytettävät standardit esitellään tarkemmin kappaleessa 3.3. 
Projektin alkuvaiheessa määritellään laitossuunnittelussa käytettävät standardit, joiden 
soveltamisen on määritellyt asiakas tai ainakin hyväksynyt ne. Ulkomaille tehtävissä 









Putkistosuunnittelussa on huomioitava myös kansallinen lainsäädäntö ja Euroopan 
unionin alueella harmonisoitu painelaitedirektiivi. Eri direktiiveihin liittyy yleensä aina 
omat standardit. Näiden avulla voidaan osoittaa suunnittelun perustuvan kyseisen 
maan lainsäädäntöön ja direktiiveihin. 
 
Luvussa 3.4 esitelty PED vaikuttaa putkiston suunnitteluun ja tarkastukseen vahvasti. 
Putkistosuunnittelija on yleensä yhteistyössä tarkastuslaitoksen kanssa putkiston vaa-
timustenmukaisuuden tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuslaitos voi vaatia erilaisia 
muutoksia putkistoon tai tarkennuksia suunnitelmiin. 
 
NJ:n ohjeet, spesifikaatiot ja standardit perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin stan-
dardeihin, suunnitteluohjeisiin sekä viranomaisten vaatimuksiin. NJ voi toimia tarkasta-
jana Neste Oilin projekteissa, jolloin ilmoitettu laitos valvoo laatujärjestelmän noudat-
tamista. Toisille asiakkaille ja ulkomaille tehtävissä projekteissa tarkastajana toimii 
kolmas osapuoli. 
 
Ulkomaille tehtävissä projekteissa käytetään usein kohdemaan standardeja, ja niissä on 
hyvä olla yhteydessä paikalliseen tarkastuslaitokseen jo hyvissä ajoin. Tarkastuslaitos 
saattaa projektin loppuvaiheessa vaatia erilaisia asioita, joihin oltaisi voitu varautua 
selvittämällä asioita aiemmin. [12, s. 4; 28, s. 4.] 
 
4.3.7 Perussuunnittelun dokumentit 
 
Perussuunnitteluvaiheessa on jo tehty suunnitelmia ja arvioita putkiston reititysten se-
kä rakennuksien ja laitteiden sijoituksien suhteen. Putkistosuunnittelijalla tulisi olla käy-
tössään arvioidut putkimäärät, eristykset, viemäröinnit, palovesiputkistot, höyrysaatot, 
turvasuihkuputkistot, purkutyöt, teräsmäärät, nosturit ja hissit sekä laite-eristykset. 
Putkistosuunnittelijan tulee käyttää näitä dokumentteja lähtötietona toteutussuunnitte-







Perussuunnittelun dokumentteja ei aina kuitenkaan ole käytettävissä, jolloin toteutus-
tapa on määriteltävä projektikohtaisesti. On kuitenkin mahdollista määritellä toteutus-




 Virtaus- ja PI-kaaviot 
 Laite- ja putkiluettelot 
 Sijoitussuunnittelmat 
 Projektispesifikaatiot 
 Massa- ja materiaaliarviot 




Laserin avulla voidaan luoda olemassa olevasta laitoksesta pistepilvi ja sitä kautta 3D-
malli tietokoneelle. Menetelmää kutsutaan laserkeilaukseksi, ja sen avulla saavutetaan 
merkittäviä säästöjä ajallisesti ja saadaan dokumentit hyvin tarkasti vastaamaan todel-
lisuutta. Laserkeilaus on kätevä menetelmä etenkin korjausrakentamisessa. Suomessa 
toimii monia laserkeilaukseen erikoistuneita yrityksiä. Mittausteknologiaa kehitetään 
jatkuvasti ja lähitulevaisuuden visiona on pystyä luomaan valmiit mitoitetut piirustukset 
ilman uudelleenmallinnusta. 
 
Laitoksesta saadaan pilvimalli aikaan noin viikossa, riippuen laitoksen koosta. Mittaus 
tapahtuu kappaletta koskettamatta, joten se soveltuu myös vaarallisiin olosuhteisiin. 
Mittaus tehdään lasersäteiden avulla, jotka mittaavat etäisyyden ja kulman perusteella 
X-, Y- ja Z-koordinaatit. Mittausta häiritsevät esimerkiksi lumisade, heijastavat pinnat 
tai liian alhaiset lämpötilat. Pistepilven laatu riippuu aina mittaustiheydestä.  










Putkistosuunnittelun toteutusvaiheessa tuotetaan lähtötietoja muille suunnitteluosas-
toille. Varsinkin projektin alussa on tärkeää välittää kiireellisimmät lähtötietodokumentit 
seuraaville suunnitteluosastoille. Liitteessä esitetään putkistosuunnittelun rajapinnat 
kaavion muodossa ja tarvittavat dokumentit. Putkistosuunnittelun antamien lähtötieto-
jen perusteella luodaan yksityiskohtaiset piirustukset laitoksen rakennuksista, perustuk-
sista, teräsrakenteista, hoitotasoista, sähköistyksistä, laitteista ja ilmanvaihtojärjestel-
mistä. Lähtötietojen antaminen seuraavalle suunnitteluosastolle edellyttää tiivistä yh-
teistyötä kyseisten suunnittelijoiden välillä. [26, s. 14; 31, s. 1.] 
 
5.2 Rakennussuunnittelun lähtötiedot 
 
Toteutussuunnittelun alkuvaiheessa putkistosuunnittelu antaa rakennussuunnittelulle 
useita lähtötietoja. Ne liittyvät pääasiassa laitoksen rakenteisiin, rakennuksiin ja maan-
alaisiin putkistoihin. Näiden lähtötietojen perusteella rakennussuunnittelu laatii yksityis-
kohtaiset piirustukset perustuksista ja rakenteista. Seuraavaksi esitellään tärkeimmät 
putkistosuunnittelun laatimat rakennussuunnittelun lähtötiedot. 
 
5.2.1 Perustusten mitta- ja kuormitustiedot 
 
Laitteiden tai rakenteiden asennus vaatii lähes aina perustuksien tekemistä laitokselle. 
Rakennussuunnittelu laatii aina työkuvat perustuksista putkistosuunnittelun antamien 
lähtötietojen perusteella. Lähtötietoja varten NJ on laatinut lomakkeita (NP3-
16895…16900), joihin putkistosuunnittelija voi syöttää tietoja perustuksesta. Perustus-
suunnittelun olennaisia tietoja ovat perustukseen kohdistuvat kuormitukset eli voimat 







Laitteiden kuormitustiedot ovat laitetoimittajan mittakuvassa. Putkistosuunnittelija voi 
myös mitoittaa perustuksen, jos sen sijoituspaikan tilankäyttö on rajallinen, kuten esi-
merkiksi pumppujen perustusten usein on. Mikäli laite sijaitsee tasolla, täytyy tasolle 
määritellä kuormitustiedot. 
 
Rakenteiden perustusten sijainnit saadaan putkistosuunnittelulta, mutta niihin vaikutta-
vat kuormitukset saadaan yleensä teräsrakennesuunnittelijalta. Kuormituksia on syytä 
tarkastella myös suunniteltaessa erittäin raskaiden putkistojen kannatuspalkkien perus-
tuksia. [31, s. 1.] 
 
5.2.2 Rakennuksien päämittatiedot 
 
Laitokselle tulevien rakennusten lähtötietoina rakennussuunnittelulle toimivat päämit-
tapiirustukset. Rakennusten suunnitteluun liittyy myös muita asioita, kuten ilmanvaihto-
järjestelmät ja seinien eristykset. Putkistosuunnittelijan on hyvä sopia näistä asioista 
aina tapauskohtaisesti, jotta suunnittelussa voidaan huomioida tarvittava tilanvaraus. 
Varsinkin ilmanvaihtokanavien reititys kannattaa ottaa huomioon putkiston mallinnus-





Putkistosuunnittelu laatii laitoksesta lähtötiedoiksi sijoituspiirustuksia, joihin kootaan 
rakennussuunnittelun tueksi olennaisia asioita. Siinä esitetään laitteiden, rakennuksien, 
rakenteiden, perustusten, maanalaisten putkistojen ja kannakkeiden sijainnit. Yleensä 
laaditaan kaksi sijoituspiirustusta.  
 
Laitesijoituspiirustuksessa (Plot-Plan) kaikki laitteet, rakenteet, rakennukset ja putki-
kannakkeet esitetään ääriviivoin ja niiden sijainnit mitoitettuna.  
 
Perustusten ja maanalaisten putkistojen sijoituspiirustuksessa (Yard-Plan) esitetään 
kaikki laitokselle rakennettavat perustukset ja niiden anturat. Lisäksi siinä esitetään 






piirustuksessa on huomioitava maanalaisten putkistojen yli ajaman liikenteen aiheut-
tamat kuormat ja putkiston routasuojaukset. [31, s. 1.] 
 
5.2.4 Muut lähtötiedot 
 
Putkistosuunnittelu laatii myös muita lähtötietopiirustuksia, kuten läpiviennit, tartunnat 
ja table-topit. Läpiviennillä tarkoitetaan tasojen läpi kulkevien putkien sijoituksien mää-
rittelyä ja vaadittavien reikien mitoitusta. Tartunnalla tarkoitetaan laitteesta tai säiliöstä 
tuettavan rakenteen tukien sijoituksien määrittelyä. Tartuntoja on esimerkiksi kolon-
neissa, jotka ovat korkeita laitteita. Kolonneissa on usein segmenttitasoja, jotka tue-
taan kolonnin kyljestä. Table-topeilla tarkoitetaan laitteelle tai säiliölle valmistettavaa 
betonirakenteista kehää, jonka tason päälle laite asennetaan. Table-topin tarkoituksena 




Teräsrakenteita ovat laitoksella esimerkiksi hoitotasot, kannakkeet, tikkaat, portaat ja 
putkisillat. Teräsrakennesuunnittelu tekee edellä mainituista työpiirustukset putkisto-
suunnittelun antamien lähtötietojen perusteella ja toimittaa perustuksien kuormitustie-
dot putkistosuunnittelulle sekä rakennussuunnittelulle.  
 
Teräsrakennesuunnittelu toteutetaan yleensä hyvin samanaikaisesti putkistosuunnitte-
lun kanssa. Teräsrakenteita käytetään laitosten suunnittelussa runsaasti, mikä on seu-
rausta teräksen hyvistä ominaisuuksista koon, lujuuden ja liittämisen suhteen. [26, s. 
14.] 
 
Lähtötietoja voidaan teräsrakennesuunnittelijalle antaa monella tapaa. Putkiston kan-
natuksen teräsrakennesuunnittelussa on suositeltavaa antaa putkiston 3D-malli lähtö-
tietona. Teräsrakennesuunnittelija pystyy kyseisen mallin avulla suunnittelemaan teräs-
rakenteet putkistosuunnittelijan määrittelemien kannakkeiden kohdalle. Putkistosuun-








Putkisiltojen, tasojen ja kulkuyhteyksien teräsrakennesuunnittelun lähtötietoina ovat 
usein niiden päämittapiirustukset. Edellä mainittujen rakenteiden terästen suunnittelus-
sa voidaan myös hyödyntää 3D-mallin vaihtamista putkistosuunnittelijan kanssa.   
 
5.4 Laite- ja säiliösuunnittelu 
 
Putkistosuunnittelu saa laitesuunnittelulta alustavat luonnokset laitteista, jolloin niiden 
rakenteeseen voidaan vaikuttaa luonnoksia kommentoimalla. Putkistosuunnittelija voi 
vaikuttaa esimerkiksi putkiston liitäntäpisteiden, jalkojen tai hoitotasojen korvakkeiden 
sijainteihin laitteissa. Laitteisiin voidaan myös kiinnittää putkiston kannatuksia, joihin 
myös luonnoksessa on hyvä ottaa kantaa. Laitteisiin myös kohdistuu putkiston takia 
voimia, jotka on hyvä huomioida suunnittelussa. Laiteyhteille kohdistuvat voimat täytyy 




Putkistosuunnittelu laatii laitoksesta tasopiirustuksen, johon on sijoitettu kaikki laitteet 
ja hoitotasot. Sähkösuunnittelu sijoittaa tähän tasopiirustukseen kaapelihyllyt ja kent-
täkotelot sekä suunnittelee laitoksen valaistuksen. Putkistosuunnittelun on kuitenkin 
hyvä keskustella jo suunnittelun alkuvaiheessa sähkösuunnittelun kanssa mahdollisista 
tilanvarauksista kaapelihyllyille, esimerkiksi putkisiltarakenteisiin. Lisäksi on hyvä käydä 
läpi mahdolliset kenttäkotelot, jotka laitokselle asennetaan, niiden tilanvarauksen kan-
nalta. 
 
Putkiston lämpösaatto voidaan toteuttaa sähkökaapeleiden avulla. Putkistosuunnittelu 
toimittaa sähkösuunnittelulle isometriset piirustukset sähkösaatettavista putkilinjoista 
mahdollisimman varhain. Isometristen putkistopiirustusten avulla sähkösuunnittelija 









Putkistosuunnittelu antaa lähtötietona instrumenttisuunnittelulle instrumenttien sijainnit 
sekä mahdolliset kenttäkoteloiden sijoituspaikat. Lähtötietojen perusteella instrumentti-
suunnittelu suunnittelee kaapeloinnit instrumenteille. Lisäksi putkistosuunnittelu antaa 
lähtötietona toimilaitteellisten venttiilien asennussuunnat, jotka vaikuttavat toimilait-
teen asennukseen.  
 
5.7 Dokumenttien kommentointi 
 
Putkistosuunnittelu antaa dokumentteja kommentoitavaksi eri suunnitteluosastoille, 
asiakkaalle ja urakoitsijalle. Näin suunnitelmiin saadaan jokaisen tahon näkemykset ja 
varmistus. Täten varmistetaan, että suunnitelmat vastaavat heidän antamiensa lähtö-
tietojen vaatimuksia. Sijoituspiirustukset ovat erityisen tärkeitä dokumentteja kommen-
toinnin kannalta, koska asiakas voi vielä tässä vaiheessa suhteellisen helposti ottaa 
kantaa tulevan laitoksen laitteiden ja rakennusten sijoitukseen. Myös toteutus-, raken-
nus- ja sähkösuunnittelu kommentoi sijoituspiirustukset. Maanalaisten putkistojen ja 
rakenteiden sijoituspiirustukset kommentoi asiakas ja rakennussuunnittelu. Laitesijoi-
tuspiirustuksen kommentoi lisäksi prosessisuunnittelu ja projektipäällikkö.  
 
Suurimpien rakenteiden perustukset vaativat yleensä kommentointia asiakkaalta, ja 
kaikki perustukset vaativat kommentointia rakennussuunnittelulta. Taso- ja leikkauspii-
rustukset kommentoi sekä asiakas että sähkö- ja instrumenttisuunnittelu. Isometriset 
putkiston asennuspiirustukset kommentoi instrumentti- ja prosessisuunnittelu sekä 
asiakas. Instrumenttisuunnittelu kommentoi lisäksi virtausmittauskohdat ja analysaat-
toriputkistot. Asiakas kommentoi lisäksi vanhoihin laitoksiin tehtävistä liitännöistä teh-







6 Putkistosuunnittelun tuottamat dokumentit toteutusprojektissa 
 
Putkistosuunnittelun tuottamia dokumentteja on olemassa runsaasti. Dokumentit on 
lueteltu NJ:n ohjeessa QD21632: Liite 1. Ne voidaan jakaa sellaisiin dokumentteihin, 
jotka tehdään pääsääntöisesti kaikissa projekteissa ja sellaisiin, jotka tehdään vain tar-
vittaessa. Projekteihin liittyy suunnittelulle erilaisia rajoituksia, jotka määrittelevät do-
kumenttien määrän ja tarpeen. Dokumentin tarpeen määrää lähes aina sen sisällön 
esiintyminen laitoksella. Esimerkiksi maanalaisiin putkistoihin liittyviä dokumentteja ei 
luoda, mikäli maanalaisia putkistoja ei laitokselle rakenneta. Seuraavassa esitellään 




Putkistoisometri on piirustus (kuva 11), jolla kuvataan asennettavan putkiston osuus 
avaruudessa yläviistosta katsottuna. Isometristen piirustusten luominen on ajallisesti 
hyvin merkittävä osa projektin putkistosuunnittelun toteutusta. Toisaalta, mikäli laitos-
suunnitteluohjelmiston käyttämä tietokanta on ajan tasalla, itse piirustusten generointi 
3D-mallista on melko vaivatonta. Isometrisiä putkistopiirustuksia on yleensä melko pal-
jon, koska ne ovat yksityiskohtaisia piirustuksia ja niissä on paljon tietoa.  
 
Isometrisessä putkistopiirustuksessa esitetään kaikki putkiston osat ja varusteet täydel-
lisesti mitoitettuna. Piirustuksesta selviää putkiston sijainti koordinaatein ja se mihin 
isometreihin tai laitteisiin se liittyy. Lisäksi isometrisessä piirustuksessa ilmoitetaan put-
kiston suunnitteluarvot, eristystyypit ja -vahvuudet sekä lämpösaattotapa. Isometrises-
sä piirustuksessa ilmoitetaan myös putkiluokka ja PI-kaavio, josta linja löytyy. Piirus-
tuksissa on myös kenttä, johon syötetään piirustuksen tekijän, tarkastajan ja hyväksy-
jän tunnukset. Mikäli piirustusta muokataan, kenttään kirjoitetaan mitä ja milloin muu-
tettiin ja kuka muutokset teki. 
 
Mikäli laitoksella on purettavaa putkistoa, voidaan joutua tekemään myös purkuisomet-
rejä. Lisäksi lämpösaatoista tehdään isometriset piirustukset. Sähkösaatettavat isomet-






erilliset höyrysaattoisometrit. Näihin merkitään höyrysaattolinjan kiertoreitit sekä höyry-
tukin numero ja liitännän numero. [24, s. 7; 27, s. 5.] 
 
 
Kuva 11. Isometrinen putkiston asennuspiirustus 
 
6.2 Taso- ja leikkauskuvat 
 
Tasopiirustuksissa esitetään kaikki prosessialueen putkistot, laitteet ja rakennukset 
ylhäältä päin katsottuna. Leikkaustasokuvia tehdään eri korkeuksista, jotta myös pääl-
lekkäiset putkistot pystytään esittämään tasokuvina. Lisäksi tehdään leikkauskuvia si-
vuttaissuunnassa. Niiden avulla selvennetään esimerkiksi laitteisiin liittyvää putkistoko-
konaisuutta. 
 
Taso- ja leikkauskuvat ovat täsmällisiä piirustuksia, joten niiden tulee vastata isometri-
siä piirustuksia. Tasokuvissa esitetään putkilinjojen tunnukset ja korkeudet sekä mitoi-
tetaan putkistojen etäisyydet toisistaan tai rakenteista. Lisäksi piirustuksissa ilmoitetaan 
virtaavien aineiden tunnukset sekä liittyvät leikkauspiirustukset. Piirustuksissa esitetään 








Putkistosuunnittelu tuottaa myös työmäärittelyitä toteutusprojektissa. Työmäärittelystä 
selviää asennus- tai rakennuskohteen työn laajuus sekä työn suorittamisessa käytettä-
vät dokumentit ja spesifikaatiot. Työmäärittelyn sisältö riippuu projektin koosta. Pie-
nemmissä projekteissa voidaan työmäärittelyyn sisällyttää useampia työlajeja. Työmää-
rittelyn ensimmäinen revisio annetaan urakoitsijalle arvioitavaksi ennen toteutusta ja 
toinen urakan toteutusvaiheessa. Työmäärittelyistä pyritään tekemään mahdollisimman 




Materiaalitietojen tarkkuus riippuu projektin vaiheesta ja sen luonteesta. Projektin al-
kuvaiheessa materiaaleista tehdään yleensä suuntaa antava kustannusarvio. Putkisto-
suunnittelija laatii arvion alustavien putkireittien perusteella ja pyrkii sisällyttämään 
siihen kaikki tarvittavat varusteet, joita putkiston asennus vaatii. Kustannusarvio laadi-
taan yleensä hieman yläkanttiin, koska putkireitit eivät ole lopullisia ja muutoksia voi-
daan olettaa ilmaantuvan suunnittelun tarkentuessa.  
 
Projektin toteutusvaiheen alussa putkistomateriaaleista tehdään ennakkovaraus ja siinä 
huomioidaan materiaalit, joiden toimitusajat ovat pitkiä. Putkistomateriaalien ennakko-
varaus tehdään PI-kaavion ja laitesijoituspiirustuksen perusteella. Laitosinvestointipro-
jekteissa on materiaalienhallinta pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi putkisto-
suunnittelijan kannalta. Materiaalitiedot generoidaan automaattisesti laitoksen 3D-
mallista, josta saadaan varsinainen materiaalivaraus. Materiaalitietojen automaattinen 
generointi vaatii, että kaikki komponentit ovat tietokonemallissa. Mikäli suunnittelutyö 
tehdään ilman suunnittelujärjestelmää, materiaalivarauksen tekee suunnittelija.  









Laitosinvestointien suunnittelussa tuotetaan hyvin paljon dokumentteja, joten niiden 
hallinnassa käytetään luetteloita. Luettelossa on mainittu jokaisen piirustuksen viimei-
sin revisiomerkintä ja mikä on dokumentin taso. Luettelossa voidaan ilmoittaa muitakin 
tietoja. Isometriluettelossa esimerkiksi mainitaan usein eristysvahvuus ja saattotapa. 
 




NJ vakuuttaa suunnitelmavakuutuksella, että putkistosuunnittelu on tehty painelaite-
määräysten mukaisesti. Siinä esitellään suunnittelussa käytetyt standardit ja spesifikaa-
tiot. Lisäksi suunnitelmavakuutuksessa esitellään vaatimustenmukaisuuden arviointi-





Putkiston tarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Sillä varmistetaan, että putkistolle on suo-
ritettu PED:n ja NJ:n spesifikaatioiden mukainen tarkastus. Lisäksi lopputarkastuspöy-




NJ vakuuttaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, että kyseisen putkiston suunnitte-
lussa on käytetty mainittua painelaitedirektiivin moduulia ja NJ:n ISO9001:n mukaista 
laatujärjestelmää.  Lisäksi putkiston tarkastukset on tehty NJ:n ohjeiden ja painelaitedi-









Selvityksen perusteella voidaan todeta, että putkistosuunnittelulla on suuri merkitys 
laitosinvestointiprojektissa. Voidaankin sanoa putkistosuunnittelun olevan lähes aina 
projektiaikataulun kriittisellä polulla. Tästä johtuen lähtötietojen saatavuuden merkitys 
korostuu putkistosuunnittelussa. Ideaalitilanteessa lähtötietojen hankintaan käytetyn 
työajan ei pitäisi vaikuttaa putkistosuunnittelun tehokkuuteen tai laatuun. Suunnittelu-
osastojen tulisi huolehtia lähtötietojen välittämisestä aikataulun mukaisesti. Lisäksi tuli-
si pyrkiä kerralla mahdollisimman lopullisiin suunnitelmiin.  
 
Ideaalitilannetta yrityksissä pystytään tuskin saavuttamaan, mutta siihen voidaan pyr-
kiä. Työn aikana kävi ilmi, ettei projekteja voida viedä läpi ilman eri suunnitteluosasto-
jen tiivistä yhteistyötä. Tämä korostuu erityisesti putkistosuunnitteluvaiheessa, jolloin 
ns. ”palapelin” palat kootaan yhteen ja laitos alkaa konkreettisesti hahmottua tietoko-
nemalliksi.  
 
Myös suunnittelun rajapinnat osoittautuivat hyvin olennaisiksi. Niiden tulisi olla ehdot-
toman selviä suunnittelutoimiston, laitetoimittajan ja asiakkaan väillä. Suunnittelussa 
on otettava huomioon kaikkien osapuolten vaatimukset laitoksen suhteen. Riittävän 
selkeästi rajapinnat esittävän dokumentaation luominen ei ole osoittautunut aivan hel-
poksi ja sitä joudutaan lähes aina revisioimaan. Toisaalta dokumentaatio, josta rajapin-
nat ovat selkeästi nähtävissä, säästää kaikkien osapuolten työaikaa. Lähtötietodoku-
mentit olisi kannattavaa laatia kerralla mahdollisimman selkeiksi ja kattaviksi.  
 
Työssä tuli myös vahvasti esille projektien erilaisuus ja sen vaikutus lähtötietojen han-
kintaan, laatuun ja määrään. Vanhojen laitosten laajennus-, korjaus- tai muutostyöt 
ovat varmasti hankalimpia tapauksia, etenkin jos saatavilla ei ole riittävän hyviä doku-
mentteja. Yleensä tällaisissa tilanteissa on lähtötiedot itse hankittava laitokselta ja 
luonnosteltava tarvittavia teräksiä tai putkistoja. Erittäin hyvät mekaaniset lähtötiedot 
saadaan myös laserkeilauksen avulla, ja menetelmä on todella kilpailukykyinen verrat-






Laserkeilaus kuitenkin antaa tiedot vain putkiston ulkokuoresta eli eristyksen pinnasta. 
Eristyksen sisään jäävä osuus selviää, mikäli laitoksesta löytyy riittävän hyvä dokumen-
taatio. 
 
Suunnittelijan kokemus vaikuttaa luonnollisesti suunnittelun tehokkuuteen. Vankan 
kokemuksen putkistosuunnittelusta omaava suunnittelija pystyy varmasti tekemään 
suunnittelutyötä myös puutteellisimmilla lähtötiedoilla. Puutteelliset lähtötiedot tosin 
vaikeuttavat suunnittelua ja monesti suunnitelmista tulee alustavia. Suunnitelmia voi-
daan myöhemmin tarkentaa niiltä osin, joista ei ollut riittäviä lähtötietoja. 
 
Laitokseen liittyvistä asioista sovitaan yleensä asiakkaan kanssa, ja siksi on erittäin 
tärkeää tuoda nämä asiat kaikkien suunnittelijoiden tietoon. Ei ole kenenkään edun 
mukaista selvittää asioita useaan kertaan asiakkaan kanssa, ja siksi suullisesti sovitut 
lähtötiedot tulisi dokumentoida. Asiakkaan kanssa sovitut asiat eivät myöskään saisi 
olla yhden henkilön muistin varassa. Avainhenkilön poistuessa projektista on monet 
asiat muuten selvitettävä uudestaan ja kertaalleen sovittuja asioita ei osata huomioida 
suunnittelussa. 
 
Kaikkien osapuolten kesken järjestettävien suunnittelukokouksien merkitystä ja sään-
nöllisyyttä projektin aikana ei pidä väheksyä. Niiden avulla varmistetaan, että kaikki 
saavat viimeisimmät tiedot projektin vaiheista. Samalla voidaan jakaa viimeisimmät 
revisiot dokumenteista. Projektin alussa on tärkeää myös kertoa hieman projektin koh-
teesta ja siitä mitä laitoksella valmistetaan. Näin kaikki suunnittelutyöhön osallistuvat 
pystyvät ymmärtämään paremmin laitoksen toimintaa ja kokonaisuuden käsittäminen 
edesauttaa suunnittelutyötä jatkossa. 
 
On selvää, että lähtötietojen järjestelmällisellä käsittelyllä ja jakamisella osapuolten 
kesken saavutetaan tehokkaampi suunnitteluorganisaatio. Sen saavuttaminen vaatii 
lähtötietojen välittämistä ajallaan seuraaville suunnittelualoille, jotta projektin aikataulu 
pystytään toteuttamaan. Puutteelliset lähtötiedot vaikuttavat suoraan suunnittelun te-
hokkuuteen, mutta niitä voidaan paikata tiiviillä yhteistyöllä projekteissa. Suunnittelun 
kannalta kattavien lähtötietojen luominen ei ole helppoa, ja siksi yhteistyön organisaa-
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